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Deutsch (DE) Sicherheitshinweise

Ubersetzung des englischen Originaldokuments

In diesen Sicherheitshinweisen erhalten Sie einen kurzen Uber-
blick Uber die Vorkehrungsmafinahmen, die Sie in Verbindung mit
jeglichen Arbeiten an diesem Produkt beachten missen.
Beachten Sie diese Sicherheitshinweise bei der Handhabung, der
Installation und beim Betrieb dieses Produkts sowie bei jeglichen
Wartungs-, Service- und Reparaturarbeiten an diesem Produkt.
Diese Sicherheitshinweise stellen ein erganzendes Dokument
dar. Alle Sicherheitshinweise werden auch in den relevanten
Abschnitten der Montage- und Betriebsanleitung aufgefiihrt.

Bitte bewahren Sie diese Sicherheitshinweise am Aufstellungsort
auf, um einen schnellen Zugriff darauf zu gewahrleisten.

Allgemeine Informationen

Warnung

Zum Betrieb einer entsprechend gekennzeichneten
explosionsgeschutzten Pumpe zur Dosierung brennba-
rer Medien oder flr den Betrieb in explosionsgefahrde-
ten Betriebsstatten gemaR Richtlinie 2014/34/EU ist die
beigelegte Anleitung "ATEX-zugelassene Pumpen"
zusatzlich zur vorliegenden Bedienungsanleitung zu
befolgen.

Warnung

Andere Anwendungen oder der Betrieb

von Pumpen unter Umgebungs- und Betriebs-
bedingungen, die nicht zugelassen sind, gelten als
unsachgemaR und sind nicht zuldssig.

Grundfos haftet nicht fir Schaden, die durch fal-
schen Gebrauch entstehen.

Bei Fragen bezuglich der Werkstoffbestandigkeit und

Eignung der Pumpe fiir bestimmte Dosiermedien

wenden Sie sich bitte an Grundfos.
Sicherheit

Warnung

Elektrische Anschliisse diirfen nur von qualifiziertem
Personal gelegt werden!

Warnung

Pumpengehause, Steuereinheit und Sensoren diirfen
nur von Personal, das durch Grundfos autorisiert
wurde, gedffnet werden!

Technische Daten

Die Anlage ist nur fir Innenaufstellung geeignet!

Nicht im Freien aufstellen!

Warnung

Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Chemi-
kalien-Herstellers, wenn Sie mit Chemikalien zu tun
haben!

Das Dosiermedium muss in flissiger Form sein!

Gefrier- und Siedepunkte des Dosiermediums
beachten!

Die Bestandigkeit der medienberihrten Teile ist
abhangig von Medium, Medientemperatur und

Betriebsdruck. Stellen Sie sicher, dass medien-

berlihrte Teile unter Betriebsbedingungen bestandig

gegen das Dosiermedium sind!

Stellen Sie sicher, dass die Pumpe fir das einge-

setzte Dosiermedium geeignet ist!

Transport und Lagerung

Pumpe nicht werfen oder fallen lassen.
Die Schutzverpackung nicht als Transport-
9 verpackung verwenden.
Zulassige Lagertemperatur beachten!

Grundfos Ubernimmt keine Haftung fir Schaden die

durch unsachgemafen Transport oder fehlende oder

ungeeignete Verpackung der Pumpe, Riickstéande
von Medien oder auslaufendes Ol entstanden sind!

Wenn eine Pumpe fiir ein Medium verwendet

worden ist, das gesundheitsschadlich oder giftig ist,

wird die Pumpe als kontaminiert klassifiziert.

Das Netzkabel darf nur von einem autorisierten
Achtung

Grundfos Kundendienst ausgetauscht werden.

Installation

Warnung

Beachten Sie die Vorgaben zu Einsatzort

und Anwendungsbereich in Kapitel Technische
Daten.

Warnung

Fehler, Bedienfehler oder Stérungen an der Pumpe
oder der Anlage kénnen z. B. zur Uber- oder Unter-
dosierung oder zum Uberschreiten des zul&ssigen
Drucks fUhren. Daraus resultierende Stérungen oder
Schaden missen vom Betreiber eingeschatzt und
durch geeignete MalRnahmen vermieden werden!

Warnung
Gefahr durch heille Oberflachen!
Pumpen mit AC-Motoren kdnnen heil® werden.

Einen Mindestabstand von 100 mm zur Lufterhaube
einhalten!

Gefahr von Beschadigung der Anlage!

Fir schnelllaufende grolte Pumpen wird grundsatz-
lich der Einsatz von Pulsationsdampfern empfohlen!
Besonders bei Pumpentypen mit einer Dosierleistung
von Uber 1000 I/h (DMH 257), sollten Saug- und
Druck-Pulsationsdampfer direkt an den Saug- und

Druckstutzen der Pumpe verwendet werden. Die

GroRe der Saug- und Druckleitungen muss entspre-
chend angepasst werden.

Da die Pulsation von vielen Faktoren

beeinflusst wird, ist unbedingt eine anlagenspezifi-
sche Berechnung erforderlich. Fordern Sie eine
Berechnung durch unser Berechnungsprogramm an.

Warnung

Zum Schutz der Dosieranlage vor unzulassig hohem
Druck ein Uberstrémventil in die Druckleitung ein-
bauen.

Nur die vorgeschriebenen Leitungsarten verwenden!
Alle Leitungen spannungsfrei verlegen!

Schlaufen und Knicke in Schlduchen vermeiden!
Saugleitung so kurz wie moglich halten, um
Kavitation zu vermeiden!

Wenn nétig, Bégen statt Winkel verwenden.
Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Chemi-
kalien-Herstellers, wenn Sie mit Chemikalien zu tun
haben!

Stellen Sie sicher, dass die Pumpe firr das einge-
setzte Dosiermedium geeignet ist!

Die FlieRBrichtung muss entgegen der

Schwerkraft verlaufen!



Elektrische Anschliisse

Warnung

Elektrische Anschliisse dirfen nur von qualifiziertem
Personal gelegt werden!

Vor dem Anschlieen der Netzleitung und der Relais-
kontakte Stromversorgung abschalten!

Ortliche Sicherheitsbestimmungen beachten!

Das Pumpengehause darf nur von Personal,

das durch Grundfos autorisiert wurde, gedffnet wer-
den!

Kabelanschliisse und Stecker vor Korrosion und
Feuchtigkeit schitzen.

Schutzkappen nur abnehmen, wenn die entspre-
chende Buchse verwendet wird.

Warnung

Pumpen in explosionsgeschitzter Ausfihrung mit
Membranleckagesignalisierung sind mit einem Kon-
taktmanometer in explosionsgeschutzter Ausfuh-
rung ausgestattet.

Das Kontaktmanometer muss geerdet werden.

Warnung

Stromversorgung abschalten, bevor die Netz-
anschlussleitung angeschlossen wird!

Vor AnschlieRen der Netzanschlussleitung priifen, ob
die Nennspannung auf dem Typenschild der Pumpe
mit den &rtlichen Gegebenheiten Ubereinstimmt!
Keine Veranderungen an der Netzanschlussleitung und
am Netzstecker vornehmen!

> B> P

Zwischen der Steckverbindung (Stecker und Buchse)
Achtung | und der Pumpe muss eine klare Zuordnung ersicht-
lich sein (z. B. durch Beschriftung der Steckdose).

Pumpe kann durch Anlegen der Netzspannung auto-

Acht .
ng matisch gestartet werden!

Warnung

Pumpe ist an einen externen, klar gekennzeichneten
Hauptschalter mit einer Kontaktéffnungsweite von min-
destens 3 mm an allen Polen anzuschliel3en.

Warnung

Die jeweilige Schutzart kann nur gewahrleistet wer-
den, wenn das Netzkabel in der gleichen Schutzart
angeschlossen wird.

Drehrichtung beachten!

Zum Schutz des Motors einen Motorschutzschalter
Achtung | oder Motorschaltschutz installieren, dessen Bime-
tall-Relais auf den Motornennstrom bei der vorliegen-
den Spannung und Frequenz einzustellen ist.

Eadl

Inbetriebnahme / AuBerbetriebnahme

Bedienung

Warnung

Beim Dosieren gefahrlicher Stoffe unbedingt

die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter beach-
ten!

Gefahr von Verletzungen durch spritzendes Ol!

Ol kann bei der Olentliiftung bei laufender Pumpe
herausspritzen. Die Olentliiftungsschraube nicht
ganz abschrauben.

Beim Arbeiten am Dosierkopf, an Anschliissen oder
Leitungen Schutzkleidung (Handschuhe und Schutz-
brille) tragen!

Vor Ausbau des Dosierkopfes, der Ventile und der
Leitungen das im Dosierkopf verbliebene Medium
durch vorsichtiges Herausschrauben des Saugven-
tils in eine Auffangwanne entleeren.

Das Pumpengehéause darf nur von Personal,

das durch Grundfos autorisiert wurde,

geoffnet werden!

Reparaturen durfen nur von autorisiertem und qualifi-
ziertem Personal durchgefiihrt werden!

FlieRrichtung bei Ventilen beachten (angezeigt durch
einen Pfeil auf dem Ventil)!

Kunststoffventile nur von Hand festziehen.

Nach der Erstinbetriebnahme und nach
jedem Austausch der Membran sind die Dosierkopf-
schrauben nachzuziehen.

Nach ca. 6-10 Betriebsstunden oder zwei Tagen die
Dosierkopfschrauben Uber Kreuz mit einem Drehmo-
mentschlissel nachziehen.

Warnung

Beim Arbeiten am Dosierkopf, an Anschlissen oder
Leitungen Schutzkleidung (Handschuhe und Schutz-
brille) tragen!

Keine Chemikalien aus der Pumpe austreten lassen.
Alle Chemikalien ordnungsgemal auffangen und
entsorgen!

Vor dem Einschalten der Pumpe ist zu Gberprifen,
ob alles richtig montiert wurde. Siehe Kapitel Installa-
tion und Inbetriebnahme / AuBerbetriebnahme.

Die Pumpe kann mit ganz gedffnetem Hublangenver-
stellknopf nicht betrieben werden! Je nach Einstel-
lung der Pumpe kann dieser Wert bei
Systemdriicken Uber 100 bar schon bei unter 100 %
auf der Skalenanzeige erreicht werden.

Den Hublangenverstellknopf ganz aufdrehen,

und dann um ca. 10 % zurtickdrehen, um die Dosier-
leistung auf 100 % einzustellen.

Deutsch (DE)
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Instandhaltung

Warnung

Beim Dosieren gefahrlicher Stoffe unbedingt die ent-
sprechenden Sicherheitsdatenblatter beachten!

Beim Arbeiten am Dosierkopf, an Anschliissen oder
Leitungen Schutzkleidung (Handschuhe und Schutz-
brille) tragen!

Das Pumpengehéause darf nur von Personal,

das durch Grundfos autorisiert wurde,

geodffnet werden!

Reparaturen dirfen nur von autorisiertem und qualifi-
ziertem Personal durchgefuhrt werden!

Vor Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten Pumpe
ausschalten und von der Stromversorgung trennen!
Vor Ausbau des Dosierkopfes, der Ventile und der
Leitungen das im Dosierkopf verbliebene Medium
durch vorsichtiges Herausschrauben des Saugven-
tils in eine Auffangwanne entleeren.

FlieRrichtung bei Ventilen beachten (angezeigt durch
einen Pfeil auf dem Ventil)!

Kunststoffventile nur von Hand festziehen.

Nach einem Membranbruch die Membrane wechseln
und das Ruckschlagventil reinigen, siehe Kapitel
Membran bei Dosierkopf mit Doppelmembran aus-
wechseln.

Olstand regelméRig mindestens alle zwei Wochen
kontrollieren und ggf. Ol nachfiillen.

Die O-Ringe missen exakt in der vorgesehenen Nut
liegen.

Warnung

Bei jedem Getriebedlwechsel sollte die Dosiermemb-
ran gewechselt werden.

Gefahr durch Undichtigkeit und Schaden
durch Olverlust!

Bei jedem Olwechsel muss eine neue Flachdichtung
(1b) verwendet werden!

Nach der Erstinbetriebnahme und nach
jedem Austausch der Membran sind die Dosierkopf-
schrauben nachzuziehen.

Nach ca. 6-10 Betriebsstunden oder zwei Tagen die
Dosierkopfschrauben tGber Kreuz mit einem Drehmo-
mentschlissel nachziehen.

Einbaurichtung der Membranen beachten (Q1 und
Q2)!

Die diinnere Membran (Q1) dosierkopfseitig und die
dickere Membran (Q2) dlseitig / pumpenseitig mon-
tieren!

Das Paraffindl zwischen den Membranen (Q)

steht Uber die Spannhiilsen (6q) mit dem Kontaktmano-
meter (S) fur die Beflillung und Aktivierung der Mem-
branleckagesignalisierung in Verbindung. Durch die
Schlitze der Spannhiilsen und die Schlitze der Zwi-
schenscheibe gelangt es zwischen die Membranen.
Hierfir missen die Spannhilsen (6q) so eingebaut
sein, dass die Schlitze der Spannhdiilsen in Richtung
der Schlitze der Zwischenscheibe (3q) zeigen.

Nach einem Membranbruch muss das Kugelriick-
schlagventil gereinigt werden, bevor die Membran
mit Trennmedium gefullt wird.
Kugelriickschlagventil nur nach einem Membran-
bruch reinigen!

Kugelrlickschlagventil und Anschlussstlick nur mit
der Hand festziehen.

Stoérungstabelle

Warnung

MaRnahmen zur Abhilfe von Stérungen an der
Pumpe, die nicht in diesem Handbuch beschrieben
sind, dirfen nur von Fachleuten ausgeflhrt werden,
die von Grundfos autorisiert sind!



Konformitatserklarung

GB: EC/EU declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product
DMH 25X, to which the declaration below relates, is in conformity with
the Council Directives listed below on the approximation of the laws of
the EC/EU member states.

BG: deknapauus 3a cboTrBeTcTBMe Ha EC/EO

Hwve, dmpma Grundfos, 3asBsBame ¢ NbiHa OTTOBOPHOCT, Y€ NPOAYKTbT
DMH 25X, 3a koWTO ce oTHacsi HacTosLwaTa geknapauusi, oTroBapsi Ha
cnegHuTe AvpekTMBM Ha CbBeTa 3a yeHakBABaHe Ha NpaBHUTE
pasnopenbu Ha AbpxaBuTe-yneHkn Ha EC/EO.

CZ: Prohlaseni o shodé EU

My firma Grundfos prohlasdujeme na svou plnou odpovédnost, Ze vyrobek
DMH 25X, na ktery se toto prohlaSeni vztahuje, je v souladu s nize
uvedenymi ustanovenimi smérnice Rady pro sbliZeni pravnich predpisu
Elenskych statl Evropského spolecenstvi.

DE: EG-/EU-Konformitatserklarung

Wir, Grundfos, erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
DMH 25X, auf das sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden
Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
EG-/EU-Mitgliedsstaaten tbereinstimmt.

DK: EF/EU-overensstemmelseserklaering

Vi, Grundfos, erkleerer under ansvar at produktet DMH 25X som
erklaeringen nedenfor omhandler, er i overensstemmelse med Radets
direktiver der er naevnt nedenfor, om indbyrdes tilnsermelse til
EF/EU-medlemsstaternes lovgivning.

EE: EU / ELi vastavusdeklaratsioon

Meie, Grundfos, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest,
et toode DMH 25X, mille kohta all olev deklaratsioon kaib, on kooskdlas
Noukogu Direktiividega, mis on nimetatud all pool vastavalt vastuvoetud
digusaktidele Gihtlustamise kohta EU / EL liikmesriikides.

ES: Declaracion de conformidad de la CE/UE

Grundfos declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que el producto
DMH 25X al que hace referencia la siguiente declaracién cumple lo
establecido por las siguientes Directivas del Consejo sobre la

aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros de la CE/UE.

Fl: EY/EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Grundfos vakuuttaa omalla vastuullaan, etta tuote DMH 25X, jota tama
vakuutus koskee, on EY/EU:n jasenvaltioiden lainsdadannon
lahentadmiseen tahtadavien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten
mukainen seuraavasti.

FR: Déclaration de conformité CE/UE

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que le
produit DMH 25X, auquel se référe cette déclaration, est conforme aux
Directives du Conseil concernant le rapprochement des Iégislations des
Etats membres CE/UE relatives aux normes énoncées ci-dessous.

GR: AlAwon cuppépewong EK/EE

Epeig, n Grundfos, dnAwvoupe e atmmokAeIoTIKG SIKr pag euduvn 6T TO
Tpoiév DMH 25X, oTto otroio ava@épeTal n mapakdtw dRAwon,
OUPHOPPWVETAI PE TIG TTapakdTw Odnyieg Tou ZupBouAiou TTepi
TIPOCEYYIoNG TWV VOPOBEDIWY TwV KpaTwyv yeAwv Tng EK/EE.

HR: EC/EU deklaracija sukladnosti

Mi, Grundfos, izjavljujemo s punom odgovorno$¢u da je proizvod
DMH 25X, na koja se izjava odnosi u nastavku, u skladu s direktivama
Vije¢a dolje navedenih o uskladivanju zakona drzava ¢lanica EZ-a /
EU-a.

HU: EC/EU megfeleléségi nyilatkozat

Mi, a Grundfos vallalat, teljes felel6sséggel kijelentjik, hogy a(z)

DMH 25X termék, amelyre az alabbi nyilatkozat vonatkozik, megfelel az
Eurépai Kézésség/Eurdpai Unié tagallamainak jogi iranyelveit
dsszehangolé tanacs alabbi eléirasainak.

IT: Dichiarazione di conformita CE/UE

Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilita che il prodotto
DMH 25X, al quale si riferisce questa dichiarazione, & conforme alle
seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri CE/UE.

LT: EB/ES atitikties deklaracija

Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiSkiame, kad produktas

DMH 25X, kuriam skirta $i deklaracija, atitinka Zemiau nurodytas Tarybos
Direktyvas dél EB/ES $aliy nariy jstatymy suderinimo.

LV: EK/ES atbilstibas deklaracija

Sabiedriba Grundfos ar pilnu atbildibu pazino, ka produkts DMH 25X, uz
kuru attiecas talak redzama deklaracija, atbilst talak noraditajam
Padomes direktivam par EK/ES dalibvalstu normativo aktu tuvinasanu.

NL: EG/EU-conformiteitsverklaring

Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat
product DMH 25X, waarop de onderstaande verklaring betrekking heeft,
in overeenstemming is met de onderstaande Richtlijnen van de Raad
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de
EG-/EU-lidstaten.

PL: Deklaracja zgodnosci WE/UE

My, Grundfos, o$wiadczamy z petng odpowiedzialnos$cig, ze nasz
produkt DMH 25X, ktérego deklaracja niniejsza dotyczy, jest zgodny
z nastepujgcymi dyrektywami Rady w sprawie zblizenia przepisow
prawnych panstw cztonkowskich.

PT: Declaragao de conformidade CE/UE

A Grundfos declara sob sua Unica responsabilidade que o produto
DMH 25X, ao qual diz respeito a declaragdo abaixo, esta em
conformidade com as Directivas do Conselho sobre a aproximagao das
legislacdes dos Estados Membros da CE/UE.

RO: Declaratia de conformitate CE/UE

Noi Grundfos declaram pe propria raspundere ca produsul DMH 25X, la
care se refera aceasta declaratie, este in conformitate cu Directivele de
Consiliu specificate mai jos privind armonizarea legilor statelor membre
CE/UE.

RS: Deklaracija o uskladenosti EC/EU

Mi, kompanija Grundfos, izjavljujemo pod punom vlastitom odgovornos¢u
da je proizvod DMH 25X, na koji se odnosi deklaracija ispod, u skladu sa
dole prikazanim direktivama Saveta za uskladivanje zakona drzava
¢lanica EC/EU.

SE: EG/EU-forsdakran om 6verensstammelse

Vi, Grundfos, férsdkrar under ansvar att produkten DMH 25X, som
omfattas av nedanstaende forsékran, ar i 6verensstammelse med de
radsdirektiv om inbérdes narmande till EG/EU-medlemsstaternas
lagstiftning som listas nedan.

Sl: I1zjava o skladnosti ES/EU

V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek DMH 25X,na
katerega se spodnja izjava nanasa, v skladu s spodnjimi direktivami
Sveta o priblizevanju zakonodaje za izenac¢evanje pravnih predpisov
drzav ¢lanic ES/EU

SK: Prehlasenie o zhode s EC/EU

My, spolo€nost Grundfos, vyhlasujeme na svoju pina zodpovednost, ze
produkt DMH 25X, na ktory sa vyhlasenie uvedené nizSie vztahuje, je
v sulade s ustanoveniami nizSie uvedenych smernic Rady pre zbliZzenie
pravnych predpisov &lenskych $tatov Eurépskeho spologenstva/EU.

TR: EC/AB uygunluk bildirgesi

Grundfos olarak, asagidaki bildirim konusu olan DMH 25X urdnlerinin,
EC/AB lye Ulkelerinin direktiflerinin yakinlastiriimasiyla ilgili durumun
asagidaki Konsey Direktifleriyle uyumlu oldugunu ve bununla ilgili olarak
tim sorumlulugun bize ait oldugunu beyan ederiz.

UA: Oeknapauina BignoBigHocTi aupektuBam EC/EU

Mwu, komnaHis Grundfos, nig Halwy ogHoOOCIGHY BianoBiganbHiCTb
3asBnsiemo, Wwo Bupi6 DMH 25X, oo sikoro BigHOCUTbLCS HUXKYeHaBeaeHa
peknapauis, Bignosigae ampektusam EC/EU, nepeniyeHnm Huxye, LWOA0
TOTOXHOCTI 3aKOHIB KpaiH-yneHiB €C.

CN: BRItk / FREBRF & 175 8
B, BLE  ERNOSREEFESR , 7@ DMH 25X , BNEA LR
BEEE, HANtE REEERAEAEET - BNUTEELES.

Konformitatserklarung
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NO: EC/EUs samsvarsarklaering

Vi, Grundfos, erkleerer under vart eneansvar at produktet DMH 25X, som
denne erklzeringen gjelder, er i samsvar med Det europeiske rads
direktiver om tilnaerming av forordninger i EC/EU-landene.

These Directives and standards apply from 20th April 2016 and onwards:

Machinery Directive (2006/42/EC).

Standards used:

EN 809:2012, DIN EN I1SO 12100:2010.

Low Voltage Directive (2014/35/EU).

Standard used:

EN 61010-1:2011-07.

EMC Directive (2014/30/EU).*

RoHS Directives (2011/65/EU and 2015/863/EU).
Standard used: EN 50581:2012

* Only for products with control variant AR or AT.

This EC/EU declaration of conformity is only valid when published as part
of the Grundfos instructions.

Pfinztal, 1st March 2018

o [, o

Ulrich Stemick
Technical Director
Grundfos Water Treatment GmbH
Reetzstr. 85, D-76327 Pfinztal, Germany

Person authorised to compile the technical file and
empowered to sign the EC/EU declaration of conformity.



Declaration of conformity RU

RUS

DMH 25X

PykoBoACTBO MO aKcnnyaTaumm

PyKoBOACTBO MO 3KCMAyaTaLMM Ha JAaHHOE U3aenune ABAAETCA COCTaBHbIM M BKKOYaET B cebs
HECKO/IbKO YacTeit:

YacTb 1: HacToAlee «PyKOBOACTBO MO 3KCNAyaTauumn».

YacTb 2: 3/1eKTPOoHHas YacTb «lacnopT. PYKOBOACTBO MO MOHTAXY U 3KCNayaTaLum»
pa3smeLlleHHan Ha calite KomnaHuu MpyHadoc. MNepelguTe No ccblike, YKasaHHOM B KOHLE
OOKyMeHTa.

Yactb 3: HPOpMaLLMA O CPOKE U3rOTOBEHUSA, PasMeLLeHHan Ha GUpMeHHON Tabanuke
nsgenus.

CeepeHuna o CepTMd)MKaLI,MM:

Hacocbl Tina DMH 25X cepTudmLmMpoBaHbl HAa coOTBETCTBUE TpeboBaHMUAM TeXHUYECKUX
pernameHToB TamoKeHHoro cotosa: TP TC 004/2011 «O 6e30nacHOCTM HU3KOBObTHOIO
obopyaosaHua»; TP TC 010/2011 «O 6e3onacHocTH mawnH 1 obopyaosaHuax»; TP TC
020/2011 «DneKTpomarHuTHaA COBMECTUMOCTb TEXHUYECKUX CPeaCTBY.

KAZ

DMH 25X

ManganaHy GoMbIHLLA HYCKaYNbIK

ATaynbl eHimre apHa/sifaH naaanaHy 60MbIHLWA HYCKAY/bIK Kypamasibl 60nbin Keneai »kaHe
Keneci benimgepaeH Typaab!:

1 6enim: ataynbl «MaliganaHy 60MbIHLLIA HYCKAYAbIK»

2 6enim: NpyHAPOC KOMMNAHMACBIHbIH, CAaUTbIHAA OPHA/IACKaH 3/1IeKTpoHAbl 6enim «TenKyKar,
KypacTtblpy KoHe naiganaHy 60MbIHLLIA HYCKAYAbIK». Ky»KaT COHbIHAA KepCeTiNreH cinteme
APKbINbI BTIH3.

3 6enim: eHIMHIH PUpPManbIK TaKTallacbiHAA OPHANACKaH LUbIFapbIIFaH yaKbITbl XXOHiHAer
manimet

CepTnduKatTay Typanbl aknapar:

DMH 25X TtunTi copfbinapbl « TemeH BONbTTbI XababIKTapAblH, Kayincisairi Typanbi» (TP TC
004/2011), «MawmnHanap *kaHe *ababikTap Kayincisairi typanbi» (TP TC 010/2011)
«TexXHUKaNbIK 3aTTapablH SNEKTPAI MarHUTTIK calikecTiniri» (TP TC 020/2011) KeaeH
OpfafblHbIH TEXHUKANbIK pernaMmeHTTepPiHiH, TaflanTapbiHa Calikec cepTUdMKaTTanabl.

Declaration of conformity RU



Ny A3wiosuos o uoneledaq

KG

DMH 25X

[Taitnananyy 60r0HYa KOJIJTOHMO

ATanraH }abayyHy nanganaHyy 600HYa KONAOHMO KypaMAblK }KaHa e3yHe bup Heve
06/IYKYBHY KaMTbINT:

1-benyk: «MNanganaHyy 600HYa KOALOHMO»

2-benyk: «MacnopT. MNaliganaHyy *KaHa MOHTaX 60OHYA KOAOHMO» 3NEKTPOHAYK benyry
lpyHAdOC KOMNAHWUAHBIH CaliTbiHAA KalralwKaH. JOKYMEHTTUH aarbiHAA KePCOeTYAreH
LWMATeMere Kampbl/biHbI3.

3-benyk: *KabayyHyH GUpManblK TAKTACbIHAA KalrallKaH 4aspA00 MOSHeTY Tyypanyy
Maanbimar.

LLanKkewTunK OHYHA6 AeKNnapauna

DMH 25X TypyHaery copry4dtap baxbl BUpMmAUKTUH TeXHUKaNbIK pernameHTTUH TananTapbiHa
bINaMbIKTYy TacTbikTanraH: TP T6 004/2011 «TemeH BOAbTTYK KabayyHYH Kooncysayry
®eHyHae»; TP Tb 010/2011 «*Kabayy »KaHa MalmMHanapAblH Kooncy3ayry xeHyHae»; TP Tb
020/2011 «TexHUKaNbIK KapaxaTTapAblH 31eKTPMarHUTTUK WakKewwTurmny.

ARM

DMH 25X

Cwhwgnpéuwt dkntiuply

Sy vmppwynpuwt pwhwgnpédw dntwplp punugws k dh pwh dwubkphg.
Uwu 1. unyb «Cwhwgnpédwt dkntwply»:

Uwu 2. Eyunpniught dwu. wyt £ «Uhdtwughp: Untinwddwi b

owhwgnpédwt dintwplp» nknunpjus «3pniundnu». Uugkp hwunwpnph ipenid
upywd hnnidny.

Uwu 3. mbnklnipynt wpnunpiub wduwpyh Jepupkpyug togws uwppuynpuiwi

whwnwyh Ypu:

Stnknupniittp hwjwunugpuiwi dwuhi’

DMH 25X wnnhwh wnduykpp ubpnhdhljugyus tu hwdwdwy Uupuwght Uhnipjut
nknbhjulwi juinbwlupgh wwhwekph TP TC 004/2011 «Swdpun]njin
uwppuwynpnidubipnh yepupkpuy», TP TC 010/2011«Ukpktwtbtph b vwppuwynpnidubnh
widunwtgnipjut yepupkpyuy» ; TP TC 020/2011 «Skjuhjulwt dhongutph
EEjunpudwuquhuwlut hwdwnbnbjhnipjut JEpupkpyu»:

Of=eq0

[=] v

http://net.grundfos.com/qr/i/98741598

10000113840 1016
ECM: 1194357




Anhang
FE i E EYIR AR X & & (Names and Contents of the Hazardous Substances)
HEY T (Hazardous Substances )
AT 2R B K B N Z IR EZLIEENL
(Part name) (Pb) (Hg) (cd) (Cr6+) (PBB) (PBDE)
X 0 0 0 0 0
ke, AT, L
%=
(Gear Box, enclosure,
motor flange)

KRS SI/T 11364 HIHLE Jm ] (This Table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364)

O: FoRZA FEW AL ITA X B kb () & 5 5148 GB/T 26572 Mg PR FEZEK LA T o (Indicates
that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit
requirement of GB/T 26572.)

X: FORZA TV E DL RSP R R S ER H GB/T 26572 1A E IR 22K .
(Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is
above the limit requirement of GB/T 26572.)

7T IR FHABR A 10 4, bR B TR .

(The environmental protection use period for this product is 10 years as shown in the left image)
SEFA ORI B 3 T 77 i A 2 3 5 05 FE 450 B - b B ) 24 R A

(This environmental protection use period is only apply to product working under condition specified
in Installation and Operation Manual)

Anhang
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Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin

1619 - Garin Pcia. de B.A.

Phone: +54-3327 414 444

Telefax: +54-3327 411 111

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040

Regency Park

South Australia 5942

Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstrae 2

A-5082 Grodig/Salzburg

Tel.: +43-6246-883-0

Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar

Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Mpeactasutenscteo NPYHOPOC B
MwuHcke

220125, MuHck

yn. WadapHsiHckas, 11, od. 56

Ten.: +7 (375 17) 286 39 72, 286 39 73
®dakc: +7 (375 17) 286 39 71

E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia/Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo

Trg Heroja 16,

BiH-71000 Sarajevo

Phone: +387 33 713 290
Telefax: +387 33 659 079
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL

Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630

CEP 09850 - 300

Séo Bernardo do Campo - SP

Phone: +55-11 4393 5533

Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District

Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia

Tel. +359 2 49 22 200

Fax. +359 2 49 22 201

email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakuville, Ontario

L6H 6C9

Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

Grundfos Alldos

Dosing & Disinfection

ALLDOS (Shanghai) Water Technology
Co. Ltd.

West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2)
278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Proces-
sing Zone

Pudong New Area

Shanghai, 201206

Phone: +86 21 5055 1012

Telefax: +86 21 5032 0596

E-mail: grundfosalldos-CN@grundfos.com

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District

Shanghai 201106

PRC

Phone: +86-21 6122 5222

Telefax: +86-21 6122 5333

COLOMBIA

GRUNDFOS Colombia S.A.S.

Km 1.5 via Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,

Parque Empresarial Arcos de Cota Bod.
1A.

Cota, Cundinamarca
Phone: +57(1)-2913444
Telefax: +57(1)-8764586

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.0.
Cebini 37, Buzin

HR-10010 Zagreb

Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

GRUNDFOS Sales Czechia and
Slovakia s.r.o.

Capkovského 21

779 00 Olomouc

Phone: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S

Martin Bachs Vej 3

DK-8850 Bjerringbro

TIf.: +45-87 50 50 50

Telefax: +45-87 50 51 51

E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OU
Peterburi tee 92G

11415 Tallinn

Tel: + 372 606 1690

Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1

FI-01360 Vantaa

Phone: +358-(0)207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes

57, rue de Malacombe

F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15

Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS Water Treatment GmbH
Reetzstrale 85

D-76327 Pfinztal (Sollingen)

Tel.: +49 7240 61-0

Telefax: +49 7240 61-177

E-mail: gwt@grundfos.com

Germany

GRUNDFOS GMBH

Schliiterstr. 33

40699 Erkrath

Tel.: +49-(0) 211 929 69-0

Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
E-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:

E-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.

20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71

GR-19002 Peania

Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor

Siu Wai Industrial Centre

29-33 Wing Hong Street &

68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon

Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungéria Kift.
Topark u. 8

H-2045 Torokbalint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam

Chennai 600 097

Phone: +91-44 4596 6800

Indonesia

PT. GRUNDFOS POMPA

Graha Intirub Lt. 2 & 3

JIn. Cililitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur

ID-Jakarta 13650

Phone: +62 21-469-51900

Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.

Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower

Dublin 12

Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe ltalia S.r.l.

Via Gran Sasso 4

1-20060 Truccazzano (Milano)

Tel.: +39-02-95838112

Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku
Hamamatsu

431-2103 Japan

Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.

6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea

Phone: +82-2-5317 600

Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs

Augusta Deglava iela 60, LV-1035, Riga,
Talr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6

LT-03201 Vilnius

Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam

Selangor

Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de
C.V.

Boulevard TLC No. 15

Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600

Phone: +52-81-8144 4000

Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35

1326 AE Almere

Postbus 22015

1302 CA ALMERE

Tel.: +31-88-478 6336

Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland

Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Stremsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo

TIf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.
ul. Klonowa 23

Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przezmierowo

Tel: (+48-61) 650 13 00

Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhaes, 241
Apartado 1079

P-2770-153 Pago de Arcos

Tel.: +351-21-440 76 00

Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe Romania SRL
Bd. Biruintei, nr 103

Pantelimon county llfov

Phone: +40 21 200 4100

Telefax: +40 21 200 4101

E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

00O lpyHadoc

yn. WkonbHas, 39-41

Mocksa, RU-109544, Russia

Ten. (+7) 495 737 30 00, 564 8800
dakc (+7) 495 737 75 36, 564 8811
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

GRUNDFOS Predstavnistvo Beograd

Dr. Milutina Ivkovi¢a 2a/29

YU-11000 Beograd

Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 496
Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang

Singapore 619264

Phone: +65-6681 9688

Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.
Prievozska 4D

821 09 BRATISLAVA
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskos$kova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0)1 568 0619
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

Grundfos (PTY) Ltd.

Corner Mountjoy and George Allen Roads
Wilbart Ext. 2

Bedfordview 2008

Phone: (+27) 11 579 4800

Fax: (+27) 11 455 6066

E-mail: Ismart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS Espafia S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Tel.: +34-91-848 8800

Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB

(Box 333) Lunnagardsgatan 6
431 24 MéIndal

Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31-331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS ALLDOS International AG
Schénmattstrale 4

CH-4153 Reinach

Tel.: +41-61-717 5555

Telefax: +41-61-717 5500

E-mail: grundfosalldos-CH@grundfos.com

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fallanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.

Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.

92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999

Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bolgesi

Ihsan dede Caddesi,

2. yol 200. Sokak No. 204

41490 Gebze/ Kocaeli

Phone: +90 - 262-679 7979

Telefax: +90 - 262-679 7905

E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

BisHec LleHTp €Bpona
CtonuyHe woce, 103

M. Kunis, 03131, Ykpaina
TenedoH: (+38 044) 237 04 00
dakc.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768

Jebel Ali Free Zone

Dubai

Phone: +971-4- 8815 166
Telefax: +971-4-8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road

Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061

Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Repre-
sentative Office of Grundfos Kazakhstan in
Uzbekistan

38a, Oybek street, Tashkent

TenedoH: (+998) 71 150 3290 / 71 150
3291

dakc: (+998) 71 150 3292

Addresses revised 14.03.2018

Grundfos Gesellschaften
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